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Protecciones

Fusibles

160 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L05 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 160 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

250 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L01 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 250 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

250 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L02 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 250 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

250 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L03 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 250 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

250 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L04 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 250 50

Transformador

CT HIGUERASN1

PARC 2A
119.48 kW3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 155m
CT HIGUERASN1

PARC 2B
122.35 kW3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 205m

CT HIGUERASN1

PARC 3A
130.6 kW3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 130m

CT HIGUERASN1

PARC 9
87.98 kW3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 405mCT HIGUERASN1

PARC 3B
130.6 kW3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 175m
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Protecciones

Fusibles

315 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L09 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 315 50

Transformador

Protecciones
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300 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L10 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 300 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

300 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L11 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 300 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

100 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L12 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 100 50

Transformador

CT HIGUERASN1

PARC 4A
168.68 kW3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 80m

CT HIGUERASN1

PARC 4B
165.81 kW3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 120m

CT HIGUERASN1

PARC 4C
165.81 kW3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 90m

CT HIGUERASN1

PARC 11
55 kW3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 310m
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Protecciones

Fusibles

160 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L05 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 160 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

160 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L01 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 160 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

160 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L02 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 160 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

160 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L03 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 160 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

160 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L04 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 160 50

Transformador

PARC 9
PARC 5-6-7A

PARC 81 Al XZ1(S) Eca 225m PARC 171 Al XZ1(S) Eca 130m

CT HIGUERASN2

87,98 kW
3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 305m

CT HIGUERASN2

71,88 kW3x240/150 Al
1 Al XZ1(S) Eca 255m

CT HIGUERASN2

85,1 kW
3x240/150 Al

CT HIGUERASN2
85,1 kW3x240/150 Al

CT HIGUERASN2

PARC 5-6-7B
75,33 kW3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 300m
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Protecciones

Fusibles

200 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L09 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 200 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

125 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L10 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 125 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

160 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L11 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 160 50

Transformador

Protecciones

Fusibles

160 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L12 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 160 50

Transformador

PARC 18-201 Al XZ1(S) Eca 60m PARC 12-13-14 85,1 kW3x240/150 Al
1 Al XZ1(S) Eca 255m

CT HIGUERASN2
87,98 kW3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 230m
CT HIGUERASN2

PARC 16
85,1 kW3x240/150 Al

1 Al XZ1(S) Eca 130m

CT HIGUERASN2

105 kW3x240/150 Al
CT HIGUERASN2

56 kW3x240/150 Al
1 Al XZ1(S) Eca 270m

CT HIGUERASN2

PARC 8

PARC 15-16

Protecciones

Fusibles

160 A

P. de C.:50 kA

Cos : 0,8  Coef. simultaneidad: 1

Ramal Aislamiento Polaridad
Prot.In/Inreg

(A)
PdeC
(kA)

L13 Ent.Bajo Tubo Al XZ1 (S) Eca 3 Unp. 160 50

Transformador

FECHA
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DIBUJADO

PROYECTADO

NOMBRE FIRMA

s/e

Grupo
27/07/2023

20/12/2022

2/2
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s/e

FECHA

REVISADO

ESCALAS

DIBUJADO

PROYECTADO

NOMBRE FIRMA

SUSTITUIDO POR:SUSTITUYE AL:

g i e

DETALLE PLANTA Y VISTAS INTERIORES

1/4

Grupo

TIPO 2T (3L+2P) HORIZONTAL

C
B

T
O

GUARDACAIDAS

TORNILLO ANCLAJE

LLAVE HOMOLOGADA

C C

A

A

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

C
B

T
O

RM6 (3I + 2Q)

D D

Telemando

MOSQUITERA MOSQUITERA

B

B

ATG3G

3G

ATG

3G

SPVABT

ATG: 410 X 630 X 205

3G: 410 X 630 X 205

SPVABT: 410 X 320 X 205

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

MOSQUITERA MOSQUITERA MOSQUITERA

Detalle PASASMUROS

DIMENSIONES:

PASAMUROS PASAMUROS
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REVISADO

ESCALAS

DIBUJADO

PROYECTADO

NOMBRE FIRMA

SUSTITUIDO POR:SUSTITUYE AL:

g i e

2/4

Grupo

TIPO 2T (3L+3P) HORIZONTAL

DETALLE PLANTA Y VISTAS INTERIORES

ESCALERA 

ACCESO C.T.

TRAMEXTRAMEX

(
C

B
T

-
A

C
-
4
)

(
C

B
T

-
A

M
-
4
)

TAPA MATERIALES

MOSQUITERA

TAPA TRANSFORMADOR TAPA TRANSFORMADOR

ACOMETIDA M.T.-B.T.

MOSQUITERA MOSQUITERA

TAPA HOMBRE

TAPA TRANSFORMADOR TAPA TRANSFORMADOR

ACOMETIDA M.T.-B.T.

SUELO TECNICO

MOSQUITERA MOSQUITERA

TAPA HOMBRE

(CBT-AC-4)(CBT-AM-4)

(CBT-AM-4)(CBT-AC-4)

MOSQUITERA

MOSQUITERA

TAPA MATERIALES

QM IMIMIMIMIMIM QM

FOSO RECOGIDA ACEITE

600 LITROS

GUARDACAIDAS

TORNILLO ANCLAJE

LLAVE HOMOLOGADA

ESCALERA 

ACCESO C.T.

TRANSFORMADOR 1.000KVA 24KV

FOSO RECOGIDA ACEITE

600 LITROS

FOSO RECOGIDA ACEITE

600 LITROS

DEFLECTOR

DEFENSA TRAFO

TAPA TRANSFORMADOR

TAPA TRANSFORMADOR

TAPA HOMBRE

T
A

P
A

 
M

A
T

E
R

I
A

L
E

S

ACOMETIDA M.T.-B.T.

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

TUBO

TUBO
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TAPA TRANSFORMADOR

(
C

B
T

-
A

M
-
4
)

(
C
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T

-
A

C
-
4
)

(
C

B
T

-
A
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-
4
)

(
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-
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M
-
4
)

ACOMETIDA M.T.-B.T.

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

T
R

A
M

E
X

A

A

B

B

C

C

D

D

TRANSFORMADOR 1.000KVA 24KV

TRANSFORMADOR 1.000KVA 24KV

Q
M

I
M

I
M

I
M

I
M

I
M

I
M

Q
M

(1) Detalle PASASMUROS

(1) (1)
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La superficie para posicionamiento del centro de   en una capa de arena de 15 cm, de
espesor, adecuadamente compactada y nivelada.

Si a criterio del Director de la obra, el terreno no presentara  suficiente de estabilidad en la base de la
 la capa de arena se  por una placa de  armado u otra   que 

considere oportuna.

NOTA: En los modelos de  horizontal,  tenerse en cuenta las arquetas laterales de

El relleno de la   realizarse en una primera fase hasta el nivel de los pasamuros de entrada de
cables, para posteriormente, realizar la arqueta exterior del centro de  (consultar dimensiones a

Unidades en mm
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CON 2 TRANSFORMADORES

CUBA TRAFO HERRAJES

DETALLE DE MALLA

NOTA: En el piso del Centro de  se  un mallazo electrosoldado, con

Este mallazo se  como  en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de
 del Centro. Dicho mallazo  cubierto por una capa de  de 

Las puertas y rejillas  que dan al exterior del centro no  contacto 
alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o  sean susceptibles de quedar

Nivel inferior
Centro

Mallazo embebido

0,05 m nivel

0,10 m espesor

0,30 m

CUBA TRAFO
de Puesta a Tierra Cota

terreno

entre la primera pica
y la PaT de Herrajes

Caja PaT
Neutro

CELDAS

ELECTRODO PRINCIPAL
en la acera perimetral

profundidad
de Puesta a Tierra

1 m del exterior del centro

de las tierras de herrajes

de Puesta a Tierra
Cota
terreno

entre la primera pica
y la PaT de Herrajes

aislado

Cuadro
BT

Cuadro
BT

Caja PaT
Neutro

Grupo

4/4

TIPO PFS-2T HORIZONTAL
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